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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

Секция ГП-9.6

Общеобменная вентиляция

ВЕ9.6.1

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø355 TSТ-355 шт. 2

6. Плоское основание d355 435х435 шт. 2

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

10. Отвод  90° пластиковый d150мм шт 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата
09.26
09.26

09.26
ГИП 09.26

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Арктика либо аналог

Era либо аналог

Ventart либо аналог

Арктос либо аналог

10% запас

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

Era либо аналог

№ док.
Разраб. Васильева

Секция ГП-9.6
Стадия Лист

П
од

п.
 и

 д
ат

а 174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО

Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры,                                       
расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. 

Жилой дом ГП-9

Вз
ам

. и
нв

. №

Era либо аналог

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов

Н. контр. Рябиков
Аверин

Листов

И
нв

.№
 п

од
л. Пров. Смирнягин

Р 1 31
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

ВЕ9.6.2

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø400 TSТ-400 шт. 1

6. Плоское основание d400 595х595 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ9.6.3

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Арктика либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Era либо аналог

Ventart либо аналог

Арктос либо аналог

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

10% запас

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Арктика либо аналог

Era либо аналог

Ventart либо аналог

Арктос либо аналог

2№ док.
                                                                                                                    Формат А3

И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист
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Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø400 TSТ-400 шт. 1

6. Плоское основание d400 595х595 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ9.6.4

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 14

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

4. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø500 TSТ-500 шт. 1

5. Плоское основание d500 595х595 шт. 1

6. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 1,5

150х200 м.п. 0,5

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

4 5 8 9

Era либо аналог

10% запас

Ротадо либо аналог

Арктика либо аналог

Era либо аналог

Era либо аналог

Арктос либо аналог

Ротадо либо аналогВз
ам

. и
нв

. № Ротадо либо аналог

3№ док.И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

10% запас

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

7 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х200 шт 1

ВЕ9.6.5

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 14

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

4. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø355 TSТ355 шт. 2

5. Плоское основание d355 435х435 шт. 2

6. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 1,5

150х200 м.п. 0,5

7 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х200 шт 1

ВЕ9.6.6

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая 

АМР 150х150(h) шт. 14

АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Арктос либо аналог

Арктика либо аналог

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

10% запас

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Арктика либо аналог

Вз
ам

. и
нв

. №

Арктика либо аналог

4№ док.
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И
нв

. №
 п

од
л.
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

150х150 АРН 150х150 шт 2

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 2

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø355 TSТ355 шт. 2

6. Плоское основание d355 435х435 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 3

8 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт 1

9. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

10. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ9.6.7

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

Era либо аналог

Ventart либо аналог

4 5 8 9

Арктос либо аналог

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

10% запас

Era либо аналог

либо аналог

Арктос либо аналог

Арктика либо аналог

Вз
ам

. и
нв

. №

5№ док.И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

Era либо аналогП
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Ventart
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø355 TSТ-355 шт. 2

6. Плоское основание d355 435х435 шт. 2

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

10. Отвод  90° пластиковый d150мм шт 1

ВЕ9.6.8

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø400 TSТ-400 шт. 1

6. Плоское основание d400 595х595 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Era либо аналог

10% запас

Арктика либо аналог

Era либо аналог

Era либо аналог

Арктос либо аналог

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. № Era либо аналог

Ventart либо аналог

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

6№ док.
                                                                                                                    Формат А3

И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ9.6.9

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø400 TSТ-400 шт. 1

6. Плоское основание d400 595х595 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ9.6.10

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 14

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

Era либо аналог

Era либо аналог

4 5 8 9

10% запас

Арктос либо аналог

Арктика либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

Ventart либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

10% запас

Вз
ам

. и
нв

. №

7№ док.И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

Арктика либо аналогП
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Era либо аналог

                                                                                                                    Формат А3

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

4. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø355 TSТ355 шт. 2

5. Плоское основание d355 435х435 шт. 2

6. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 1,5

150х200 м.п. 0,5

7 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х200 шт 1

ВЕ9.6.11

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая 

АМР 150х200(h) шт. 27

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 2

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 2

5.  Ротационно-динамический дефлектор 

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Арктос либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

10% запас

Арктика либо аналог

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. № Арктос либо аналог

Era либо аналог

Ventart либо аналог

8№ док.
                                                                                                                    Формат А3

И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

Ø400 РДД-400 шт. 1

Ø500 РДД-500 шт. 1

6. Плоское основание

 d400 595х595 шт. 1

 d500 595х595 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 2

150х200 м.п. 1

8 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х200 шт 1

9. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

10. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ9.6.12

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø400 TSТ-400 шт. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

4 5 8 9

Ротадо либо аналог

10% запас

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

Era либо аналог

Арктика либо аналог

либо аналог

Ventart либо аналогВз
ам

. и
нв

. № Арктос либо аналог

9№ док.И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

Ротадо либо аналогП
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Era

                                                                                                                    Формат А3

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

6. Плоское основание d400 595х595 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ9.6.13

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 14

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

4. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø500 TSТ-500 шт. 1

5. Плоское основание d500 595х595 шт. 1

6. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 1,5

150х200 м.п. 0,5

7 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х200 шт 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Ротадо либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Era либо аналог

Era либо аналог

10% запас

Арктос либо аналог

Арктика либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

10% запас

Ротадо либо аналог

10№ док.
                                                                                                                    Формат А3

И
нв

. №
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од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

ВЕ9.6.14

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 14

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

4. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø500 TSТ-500 шт. 1

5. Плоское основание d500 595х595 шт. 1

6. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 1,5

150х200 м.п. 0,5

7 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х200 шт 1

ВЕ9.6.15

1. Решетка вентиляционная настенная регулируемая АМР 150х200(h) шт. 13

2 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

3. Диффузор пластиковый d150мм DVK 150 шт 1

4. Вентилятор с обратным клапаном Ø100, U=220В, N=14Вт Era 4С шт. 1

5. Ротационный дефлектор из оцинкованной стали Ø400 TSТ-400 шт. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

Арктос либо аналог

Арктика либо аналог

4 5 8 9

Ротадо либо аналог

Ротадо либо аналог

Era либо аналог

10% запас

Арктика либо аналог

либо аналог

Ventart либо аналогВз
ам

. и
нв

. № Арктос либо аналог

11№ док.И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

Ротадо либо аналогП
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Era

                                                                                                                    Формат А3

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

6. Плоское основание d400 595х595 шт. 1

7. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150  м.п. 1

8. Воздуховод пластиковый d150мм ВП D150 м.п. 0,5

9. Площадка торцевая, фланец D150 соединитель 190x175  15SKNP (пластик) шт 1

ВЕ1 (колясочная)

1 Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 59

2 Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт 3

3 Решетка вентиляционная настенная нерегулируемая 

150х150 АМН 150х150 шт 1

4 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

5 Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 38

 - клеящаяся смесь Плазас кг 26

6. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,02

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Ротадо либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Era либо аналог

Era либо аналог

10% запас

10% запас

Арктос либо аналог

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Расход 0,7 кг на 1 м2 
воздух.

Вз
ам

. и
нв

. №

Тизол

Арктос либо аналог

ООО "БИЗОН" либо аналог

Расход 1,1 м2 на 1 м2 
воздуховода

12№ док.
                                                                                                                    Формат А3

И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

7 Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 48

ВЕ2 (ПУИ)

1 Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 53

2 Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт 3

3 Решетка вентиляционная настенная нерегулируемая 

150х150 АМН 150х150 шт 1

4 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

5 Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 34

 - клеящаяся смесь Плазас кг 23

6. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,02

7 Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 44

ВЕ3 (для нужд технологической вентиляции)

1 Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

550х300 м.п. 52

2 Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

550х300 шт 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

10% запас

4 5 8 9

Арктос либо аналог

Тизол
Расход 1,1 м2 на 1 м2 

воздуховода

Арктос либо аналог

ООО "БИЗОН" либо аналог

Расход 0,7 кг на 1 м2 
воздух.

Вз
ам

. и
нв

. №

13№ док.И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
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П
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пи
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а

10% запас
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В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
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Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

3 Решетка вентиляционная наружная

550х350 АРН 550х350 шт 2

4 Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 95

 - клеящаяся смесь Плазас кг 65

5. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,06

6 Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 61

В9.6.1 (межквартирный коридор)

1. Вытяжная установка наружного исполнения, компл. 1

L=1585 м3/ч, P=300 Па, в составе:

1.1 Вентилятор канальный прямоугольный (N)RH25C (0,55/3000) шт. 1

1.2 Клапан воздушный канальный KS 500х250 шт. 1

1.3 Гибкие вставки ГВП 500х250 шт. 2

1.4 Шумоглушитель канальный SLS 50-25 шт. 2

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм

150х150 м.п. 40

200х150 м.п. 4

250х150 м.п. 7

250х200 м.п. 7

300х200 м.п. 7

350х250 м.п. 7

400х250 м.п. 10

400х300 м.п. 12

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Арктос либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

ООО "БИЗОН" либо аналог

Расход 0,7 кг на 1 м2 
воздух.

Тизол
Расход 1,1 м2 на 1 м2 

воздуховода

Ноиззлесс либо аналог

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

10% запас

Вз
ам

. и
нв

. № 10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

500х250 м.п. 0,3

3. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

200х150 - 150х150 шт. 1

250х150 - 200х150 шт. 1

250х200 - 250х150 шт. 1

300х200 - 250х200 шт. 1

350х250 - 300х200 шт. 1

400х250 - 350х250 шт. 1

400х300 - 400х250 шт. 1

500х250 - 400х300 шт. 1

4. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 31

400х300 шт. 1

5. Решетка вентиляционная нерегулируемая АМН 150х150 шт. 15

6. Дроссель-клапан ДКП 150х150 шт. 15

7. Клапан противопожарный канальный 150х150, нормально открытый с 
электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-150х150-2*ф-МВ220-СН-0-0-
0-0-0-0 шт. 15

8. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 92

 - клеящаяся смесь Плазас кг 63

9. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,22

9.1. Покровный слой из оцинкованной стали б=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 м2 1,1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Арктика либо аналог

ВЕЗА либо аналог

Ноиззлесс либо аналог

либо аналог

Расход 1,1м2 на 1м2 
воздуховода

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)Вз

ам
. и

нв
. № Тизол
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

10. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 85

В9.6.2 (тех. помещения подвала)

1. Вытяжная установка L=845 м3/ч, P=200 Па в составе: компл. 1

1.1 Вентилятор канальный круглый ВК-315 шт. 1

1.2 Клапан воздушный канальный KR 315 шт. 1

1.3 Гибкие вставки ВГК-315 шт. 2

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

300х100 м.п. 1

150х150 м.п. 6

200х150 м.п. 10

200х200 м.п. 2

250х150 м.п. 13

300х200 м.п. 67

3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø315 м.п. 1

4. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм

Ø315 - 300х200 шт. 2

200х150 - 150х150 шт. 1

300х200 - 200х150 шт. 1

5. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

300х200 шт. 4

6. Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

200х150 шт. 2

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Ноиззлесс либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

250х150 шт. 2

300х200 шт. 2

7. Отвод 30° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 2

8. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 1

200х200 шт. 1

250х150 шт. 1

300х200 шт. 1

9. Сетка сварная оцинкованная 10х10х1,4 мм:  ТУ 1275-012-00187205-2002

200х100 шт. 1

300х100 шт. 5

300х150 шт. 2

10. Дроссель-клапан

ДКП 150х150 шт. 2

ДКП 250х150 шт. 1

ДКП 200х200 шт. 1

11. Клапан противопожарный канальный 150х150(h), нормально 
открытый с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-150х150-2*ф-МВ220-СН-
0-0-0-0-0-0 шт. 1

12. Клапан противопожарный канальный 200х150(h), нормально 
открытый с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-200х150-2*фМВ220-СН-
0-0-0-0-0-0 шт. 1

13. Клапан противопожарный канальный 250х150(h), нормально 
открытый с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-250х150-2*фМВ220-СН-
0-0-0-0-0-0 шт. 1

14. Клапан противопожарный канальный 300х200(h), нормально 
открытый с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-300х200-2*ф-МВ220-СН-
0-0-0-0-0-0 шт. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Ноиззлесс

Ноиззлесс

Ноиззлесс либо аналог

либо аналог

ВЕЗА либо аналогВз
ам

. и
нв

. № ВЕЗА либо аналог
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

15. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 74

 - клеящаяся смесь Плазас кг 50

16. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,04

17. Металлоизделия для крепления воздуховодов и вентиляционной 
установки кг 98

7. Зонт вентиляционный из оцинкованной стали б=0,8мм на вентшахту 
наружным размером 1310х930 по типу серии 5.904-51 выпуск 1

В1.1, В1.2 (коммерческое помещение 16н)

1. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 52

400х200 м.п. 52

2. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 2

400х200 шт. 1

3. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 1

400х200 шт. 2

4. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 102

 - клеящаяся смесь Плазас кг 69,5

5. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,07

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Расход 1,1м2 на 1м2 
воздуховода

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)

Тизол

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

ООО "БИЗОН" либо аналог

10% запас

10% запас

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Расход 1,1м2 на 1м2 
воздуховода

Вз
ам

. и
нв

. №

ООО "БИЗОН" либо аналог

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)

Тизол

18№ док.
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

6. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 95

7 Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

200х400 АРН 200х400 шт 2

В2.1, В2.2 (коммерческое помещение 17н)

1. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 52

250х200 м.п. 52

2. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 2

250х200 шт. 1

3. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 1

250х200 шт. 2

4. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 85

 - клеящаяся смесь Плазас кг 58

5. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,06

6. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 90

7. Решетка вентиляционная наружная

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

Арктос либо аналог

4 5 8 9

10% запас

10% запас

Тизол

ООО "БИЗОН" либо аналог

Расход 1,1м2 на 1м2 
воздуховода

Вз
ам

. и
нв

. №

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

150х150 АРН 150х150 шт 1

200х450 АРН 200х450 шт 1

В3.1, В3.2 (коммерческое помещение 18н)

1. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 52

350х200 м.п. 52

2. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 2

350х200 шт. 1

3. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 1

350х200 шт. 2

4. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 96

 - клеящаяся смесь Плазас кг 66

5. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,06

6. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 93

7. Решетка вентиляционная наружная

150х150 АРН 150х150 шт 1

200х400 АРН 200х400 шт 2

П9.6.1 (межквартирный коридор)

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

10% запас

10% запас

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)

Тизол
Расход 1,1м2 на 1м2 

воздуховода

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам
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нв

. №

ООО "БИЗОН" либо аналог

Арктос либо аналог
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

1. Приточная установка L=1585 м3/ч, P=350 Па в составе: компл. 1

1.1 Клапан воздушный канальный КВП-600х300 шт. 1

1.2 Воздухонагреватель канальный электрический НЭП-60-30-30 шт. 1

1.3 Фильтр канальный карманный G4 ФП-М-Ф4-600х300 шт. 1

1.4 Вентилятор канальный прямоугольный ВП-60-30-3Ф шт. 1

1.5 Гибкие вставки ВГП-600-300 шт. 2

1.6 Шумоглушитель канальный ШП-600-300/1000 шт. 1

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 42

200х150 м.п. 4

250х150 м.п. 4

250х200 м.п. 4

300х200 м.п. 7

350х250 м.п. 7

400х250 м.п. 11

400х300 м.п. 14

600х200 м.п. 4

600х300 м.п. 0,5

550х250 м.п. 2

550х400 м.п. 2,5

650х300 м.п. 2

300х1700 м.п. 1,5

3. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм

200х150 - 150х150 шт. 1

250х150 - 200х150 шт. 1

250х200 - 250х150 шт. 1

300х200 - 250х200 шт. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Ноиззлесс либо аналог

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас

Вз
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

350х250 - 300х200 шт. 1

400х250 - 350х250 шт. 1

400х300 - 400х250 шт. 1

400х300 - 600х200 шт. 1

600х300 - 600х200 шт. 2

650х300 - 550х250 шт. 1

4. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 29

400х300 шт. 1

600х200 шт. 2

5. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

550х250 шт. 1

550х400 шт. 1

300х1700 шт. 1

6. Решетка вентиляционная наружная (воздухозаборная) АРН 900х450(h) шт. 1

7. Решетка вентиляционная нерегулируемая АМН 150х150 шт. 15

8. Дроссель-клапан ДКП 150х150 шт. 15

9. Клапан противопожарный канальный 150х150, нормально открытый с 
электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-150х150-2*ф-МВ220-СН-
0-0-0-0-0-0 шт. 15

10. Клапан противопожарный канальный 600х200(h), нормально 
открытый с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-600х200-2*ф-МВ220-СН-
0-0-0-0-0-0 шт. 1

11. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 100

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Арктика либо аналог

Арктика либо аналог

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

ВЕЗА либо аналог

Вз
ам

. и
нв

. №

ВЕЗА либо аналог

Ноиззлесс либо аналог

Расход 1,1м2 на 1м2 
воздуховода

Тизол
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

 - клеящаяся смесь Плазас кг 68

12. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 1,3

13. Металлоизделия для крепления воздуховодов и вентиляционной 
установки кг 110

П9.6.2 (тех. помещения подвала)

1. Приточная установка L=845 м3/ч, P=250 Па в составе: компл. 1

1.1 Клапан воздушный канальный KR 315 шт. 1

1.2 Фильтр канальный карманный G4 FRk 315 EU4 шт. 1

1.3 Вентилятор канальный круглый ВК-315 шт. 1

1.4 Гибкие вставки ВГК-315 шт. 2

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

150х150 м.п. 7

200х150 м.п. 20

250х150 м.п. 12

200х200 м.п. 2

250х200 м.п. 7

300х200 м.п. 3

3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø315 м.п. 0,6

4. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм

200х150-150х150 шт. 1

300х200-Ø315 шт. 1

500х250-Ø315 шт. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

ООО "БИЗОН" либо аналог

4 5 8 9

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)

Ноиззлесс либо аналог

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

5. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

200х150 шт. 2

250х150 шт. 2

250х200 шт. 1

6. Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

200х150 шт. 2

7. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

150х150 шт. 1

200х200 шт. 1

250х150 шт. 1

250х200 шт. 1

300х200 шт. 1

8. Сетка сварная оцинкованная 10х10х1,4 мм:  ТУ 1275-012-00187205-2002

200х100 шт. 1

300х100 шт. 5

300х150 шт. 2

9 Дроссель-клапан

ДКП 150х150 шт. 2

ДКП 200х200 шт. 1

ДКП 250х150 шт. 1

10. Клапан противопожарный канальный 150х150, нормально открытый 
с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-150х150-2*ф-МВ220-СН-0-0-
0-0-0-0 шт. 1

11. Клапан противопожарный канальный 200х150, нормально открытый 
с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-200х150-2*ф-МВ220-СН-0-0-
0-0-0-0 шт. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

П
од
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 д

ат
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ВЕЗА либо аналог
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

12. Клапан противопожарный канальный 250х150(h), нормально 
открытый с электроприводом Belimo на 220В 

КПУ-1Н-О-Н-250х150-2*ф-МВ220-СН-
0-0-0-0-0-0 шт. 1

13. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,06

14. Металлоизделия для крепления воздуховодов и вентиляционной 
установки кг 49

Вентиляция противодымная

ДВ9.6.1 (коридор)

1. Вентилятор радиальный L=13800 м3/ч, P=900 Па ВРАН6-071-ДУ400-Н-00750/4-У1-
1-П0-0 шт. 1

1.1. Комплект виброизоляторов КИВ407-04 компл. 1

1.2. Соединитель мягкий СОМ 400-071 шт. 1

1.3. Соединитель мягкий СОМ 401-898х503 шт. 1

1.4 Защита от атмосферных осадков КОЗЫРЕК-071-Ц шт. 1

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=1,0мм ГОСТ 14918-2020

898х503 м.п. 1

1100х300 м.п. 53

1100х450 м.п. 5

3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø710 м.п. 6

4. Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ГОСТ 14918-2020

1100х300-Ø710 шт. 1

5. Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0 мм ГОСТ 14918-2020

1100х300 шт. 1

6. Заглушка из оцинкованной стали б=1,0 мм ГОСТ 14918-2020

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

ООО "БИЗОН" либо аналог

4 5 8 9

ВЕЗА либо аналог

ВЕЗА либо аналог

10% запас

10% запас

10% запас

10% запас
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

1100х300 шт. 1

7. Клапан противопожарный стеновой 1100х450(h), нормально закрытый 
с электроприводом Belimo на 220В, комплектно с РОН130

КПУ-1Н-З-Н-1100х450-1*ф-МВ220-
ВН-0-РОН130-0-0-0-0 шт. 16

8. Клапан противопожарный канальный 1100х300(h), нормально 
закрытый с электроприводом Belimo на 220В, морозостойкое исполн.

КПУ-1Н-З-МС-1100х300-2*ф-МВ220-
CН-0-0-0-0-0-0 шт. 1

9. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT60

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 187

 - клеящаяся смесь Плазас кг 178

10. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,94

10.1. Покровный слой из оцинкованной стали б=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 м2 19,1

11. Шнур базальтовый огнезащитный б=15 мм                    м.п. 117,6

12. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 96

ДП9.6.1 (коридор)

1. Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, P=700 Па ВИОС-190-4,5-Е-04,00/2-КО-У1 шт. 1

1.1 Вставка гибкая ВГ-450-Ф/Ф шт. 1

1.2 Сетка защитная СЗ-560 шт. 1

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

450х450 м.п. 7

800х300 м.п. 56

800х400 м.п. 5

3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø450 м.п. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

ВЕЗА либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Расход 1,0кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,8мм)

Тизол
Расход 1,1м2 на 1м2 

воздуховода

ВЕЗА либо аналог

ООО "БИЗОН" либо аналог

Ноиззлесс либо аналог
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

4. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

450х450-Ø450 шт. 1

800х300-450х450 шт. 1

5. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

шт. 1

6. Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

450х450 шт. 1

800х300 шт. 1

7. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

800х300 шт. 1

8. Клапан противопожарный стеновой 800х400(h), нормально закрытый с 
электроприводом Belimo на 220В, комплектно с РОН130

КПУ-1Н-З-Н-800х400-1*ф-МВ220-ВН-
0-РОН130-0-0-0-0 шт. 16

10. Клапан противопожарный канальный 800х300(h), нормально 
закрытый с электроприводом Belimo на 220В, морозостойкое исполн.

КПУ-1Н-З-МС-800х300-2*ф-МВ220-
CН-0-0-0-0-0-0 шт. 1

11. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 144

 - клеящаяся смесь Плазас кг 98

12. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 1,19

12.1. Покровный слой из оцинкованной стали б=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 м2 24,1

13. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 90

ДП9.6.2/ДП9.6.3 (лифтовой холл)

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

ВЕЗА либо аналог

Тизол
Расход 1,1м2 на 1м2 

воздуховода

ВЕЗА либо аналог

ООО "БИЗОН" либо аналог

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

ДП9.6.2 1. Вентилятор осевой L=13650 м3/ч, P=800 Па ВИОС-190-5,6-Д-05,50/2-КО-У1 шт. 1

1.1 Вставка гибкая ВГ-560-Ф/Ф шт. 1

1.2 Сетка защитная СЗ-710 шт. 1

ДП9.6.3 2. Приточная установка наружного исполнения L=675 м3/ч, P=350 Па, в 
составе: ARN 50-25 компл. 1

2.1 Клапан воздушный КВП-500х250 шт. 1

2.2 Фильтр карманный G4 шт. 1

2.3 Воздухонагреватель электрический EHS-50-25/12 шт. 1

2.4 Вентилятор (N)RH22C (0.55/3000) шт. 1

3. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

200х200 м.п. 7

600х500 м.п. 9

300х800 м.п. 0,5

300х1400 м.п. 5

800х300 м.п. 55

4. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø560 м.п. 1,5

5. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

600х500-Ø560 шт. 1

500х300-200х200 шт. 2

300х800-600х500 шт. 1

6. Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

200х200 шт. 4

600х500 шт. 3

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Ноиззлесс либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

Ноиззлесс либо аналог

10% запас

10% запас

10% запас

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

28№ док.
                                                                                                                    Формат А3

И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

7. Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

800х300 шт. 1

10. Клапан противопожарный обратный 600х500 ПРОК-1-Н-600х500-0 шт. 1

11. Клапан противопожарный стеновой 300х1400(h), нормально 
закрытый с электроприводом Belimo на 220В, комплектно с РОН130

КПУ-1Н-З-Н-300х1400-1*ф-МВ220-ВН-0-
РОН130-0-0-0-0 шт. 15

12. Клапан противопожарный канальный 300х800(h), нормально 
закрытый с электроприводом Belimo на 220В, морозостойкое исполн.

КПУ-1Н-З-МС-300х800-2*ф-МВ220-CН-0-
0-0-0-0-0 шт. 1

13. Огнезащитное покрытие воздуховодов:                     ET VENT30

 - материал фольгированный рулонный толщиной 5мм МБОР-5Ф м2 152

 - клеящаяся смесь Плазас кг 104

14. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 1,91

14.1. Покровный слой из оцинкованной стали б=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 м2 38,9

15. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 101

ДП9.6.4 (лестница)

1. Вентилятор осевой L=8550 м3/ч, P=300 Па ВИОС-190-4,5-В-01,50/2-КО-У1 шт. 1

1.1 Вставка гибкая ВГ-450-Ф/Ф шт. 1

1.2 Сетка защитная СЗ-560 шт. 1

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

500х500 м.п. 1

3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø450 м.п. 1

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

ВЕЗА либо аналог

4 5 8 9

Тизол
Расход 1,1м2 на 1м2 

воздуховода

ВЕЗА либо аналог

ВЕЗА либо аналог

ООО "БИЗОН" либо аналог

Расход 0,7кг на 1м2 воздух.
(при толщ. слоя 0,5мм)

Ноиззлесс либо аналог

10% запасВз
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

4. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

500х500-Ø450 шт. 1

5. Устройство воздухоприемное для внутреннего монтажа РОН110-500x500(h) шт 1

6. Клапан противопожарный канальный 500х500(h), нормально закрытый 
с электроприводом Belimo на 220В, морозостойкое исполн.

КПУ-1Н-З-МС-500х500-2*ф-МВ220-
CН-0-0-0-0-0-0 шт. 1

7. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,2

7.1. Покровный слой из оцинкованной стали б=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 м2 4,1

8. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг

ДП9.6.5 (лифт ППП)

1. Вентилятор осевой L=20600 м3/ч, P=250 Па ВИОС-190-8,0-А-02,20/4-КО-У1 шт. 1

1.1 Вставка гибкая ВГ-800-Ф/Ф шт. 1

1.2 Сетка защитная СЗ-1000 шт. 1

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

1100х500 м.п. 1

3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø800 м.п. 2

4. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

1100х500-Ø800 шт. 1

5. Клапан противопожарный канальный 1100х500(h), нормально 
закрытый с электроприводом Belimo на 220В, морозостойкое исполн.

КПУ-2Н-З-МС-1100х500-2*ф-МВ220-
CН-0-0-0-0-0-0 шт. 1

6. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,42

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

ВЕЗА либо аналог

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

ООО "БИЗОН" либо аналог

ВЕЗА либо аналог

Ноиззлесс либо аналог

10% запас

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

10% запас

ООО "БИЗОН" либо аналог

ВЕЗА либо аналог

30№ док.
                                                                                                                    Формат А3

И
нв

. №
 п

од
л.

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.СО
Лист

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

6.1. Покровный слой из оцинкованной стали б=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 м2 8,4

7. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 4

ДП9.6.6 (лифт ПО)

1. Вентилятор осевой L=20600 м3/ч, P=250 Па ВИОС-190-8,0-А-02,20/4-КО-У1 шт. 1

1.1 Вставка гибкая ВГ-800-Ф/Ф шт. 1

1.2 Сетка защитная СЗ-1000 шт. 1

2. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,8мм ГОСТ 14918-2020

1100х500 м.п. 1

3. Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

Ø800 м.п. 2

4. Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-2020

1100х500-Ø800 шт. 1

5. Клапан противопожарный канальный 1100х500(h), нормально 
закрытый с электроприводом Belimo на 220В, морозостойкое исполн.

КПУ-2Н-З-МС-1100х500-2*ф-МВ220-
CН-0-0-0-0-0-0 шт. 1

6. Теплоогнезащитное покрытие толщиной б=50 мм БИЗОН-50-1Ф м3 0,42

6.1. Покровный слой из оцинкованной стали б=0,7 мм ГОСТ 14918-2020 м2 8,4

7. Металлоизделия для крепления воздуховодов кг 4

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Масса 

единицы, кг Примечание

4 5 8 9

10% запас

Ноиззлесс либо аналог

10% запас

ООО "БИЗОН" либо аналог

ВЕЗА либо аналог

Вз
ам

. и
нв
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Расчет произвел: Соловьев Антон
Ответственный менеджер: Стручкова Елизавета (sale24@ventart.ru)
Объект/проект: Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9. Секция ГП 9.6“

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № VR26-012146-01 от 16.07.2026

Установка П9.6.1 (ID 6222005)

Серия SystemS

Типоразмер 60-30

Вес 110 кг

Количество 1 шт

Соединение секций Стандартное

Длина установки 3176 мм

Веса секций

Секция Вес, кг

(N)Клапан регулируемый с площадкой под электропривод КВП-600х300 8.6

Фильтр + вставка - карманного типа ФП-М-Ф4-600х300 8.2

Электрокалорифер НЭП-60-30-30 24.3

Вставка гибкая ВГП-600-300 2.3

Вентилятор канальный ВП-60-30-3Ф 32

Вставка гибкая ВГП-600-300 2.3

Шумоглушитель пластинчатый ШП-600-300/1000 32

Итого 110

Приточный воздух

Свободный напор 350 Па

Производительность 1585 м3/ч
Температура -30 ◦C

Скорость воздуха 2.35 м/с

Вытяжной воздух

Свободный напор - Па

Производительность - м3/ч

Температура - ◦C

Скорость воздуха - м/с

Приточная часть
1. Воздушный клапан

Наименование КВП-600х300 Cкорость воздуха в клапане 2.4 м/с
Потери давления по воздуху 0.6 Па Расход воздуха 1585 м3/ч

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.1174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.1

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



2. Фильтр

Тип фильтра Карманный G4 Скорость воздуха 2.35 м/с
Потери давления по воздуху 46.93 Па Расход воздуха в секции 1585 м3/ч

3. Электронагреватель

Наименование НЭП-60-30-30 Требуемая мощность 24.52 кВт
Установленная мощность нагревателя 30 кВт Температура на входе -30 ◦C

Влажность на входе 80 % Температура на выходе 18 ◦C

Влажность на выходе 2.03 % Скорость воздуха в теплообменнике 2.35 м/с
Потери давления по воздуху 3.42 Па

4. Гибкая вставка
Наименование ВГП-600-300

5. Вентилятор

Наименование ВП-60-30-3Ф Рабочее колесо ВП-60-30-3Ф
Расход расчетный 1585 м3/ч Напор свободный 350 Па
Напор расчетный 411 Па Расход фактический 1585 м3/ч
Напор фактический 411 Па Обороты фактические 1253 об/мин
Параметры электропитания 3/380/50 Дросселирование 0 Па
Частотное регулирование Да Мощность двигателя 1.7 кВт
Рабочий ток 3.2 A Напряжение 380 В

6. Гибкая вставка
Наименование ВГП-600-300

7. Шумоглушитель

Наименование ШП-600-300/1000 Потери давления по воздуху 9.9 Па
Длина шумоглушащей вставки 1000 мм

Примечание

В системах прямоугольной наборной вентиляции и каркасно-панельные системах расстояние
между нагревателем и другими элементами вентиляционной системы должно быть не менее
диагонали прямоугольного нагревателя.

Предложенный технический вариант является ориентировочным, при запуске Заказа в производство необходимо обратиться в
службу технического сопровождения по адресу tech.support@ventart.ru.

График вентилятора притока

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.2174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.2

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
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ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК
Вентилятор

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Всасывание 56 65 71 72 71 67 62 53 76

Нагнетание 58 69 73 75 74 70 64 56 79

К окружению 46 56 62 63 63 58 52 44 68

Шумоглушитель

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Вход воздуха 58 69 73 75 74 70 64 56 79

Выход воздуха 55 64 67 59 51 40 40 33 66

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.3174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.3

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Расчет произвел: Соловьев Антон

Ответственный менеджер: Стручкова Елизавета (sale24@ventart.ru)

Объект/проект: Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9. Секция ГП 9.6“

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № VR26-012146-01 от 16.07.2026

Установка П9.6.2 (ID 6222026)

Серия SystemR

Типоразмер 315

Вес 23 кг

Количество 1 шт

Соединение секций Стандартное

Длина установки 1283 мм

Веса секций

Секция Вес, кг

Клапан регулируемый с площадкой под электропривод KR 315 3.9

Фильтр для круглых каналов карманного типа FRk 315 EU4 7.8

Вставка гибкая ВГК-315 1.5

Вентилятор канальный ВК-315 8

Вставка гибкая ВГК-315 1.5

Итого 23

Приточный воздух

Свободный напор 200 Па

Производительность 845 м3/ч
Температура -30 ◦C

Скорость воздуха 3.35 м/с

Вытяжной воздух

Свободный напор - Па

Производительность - м3/ч

Температура - ◦C

Скорость воздуха - м/с

Приточная часть
1. Воздушный клапан

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.4174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.4

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
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Наименование KR 315 Cкорость воздуха в клапане 3.4 м/с

Потери давления по воздуху 6.1 Па Расход воздуха 845 м3/ч

2. Фильтр

Тип фильтра Карманный G4 Скорость воздуха 2.63 м/с

Потери давления по воздуху 57.53 Па Расход воздуха в секции 845 м3/ч

3. Гибкая вставка

Наименование
Вставка гибкая
ВГК-315

4. Вентилятор

Наименование ВК-315 Рабочее колесо ВК-315

Расход расчетный 845 м3/ч Напор свободный 200 Па

Напор расчетный 264 Па Расход фактический 845 м3/ч
Напор фактический 264 Па Обороты фактические 2072 об/мин

Параметры электропитания 1/220/50 Дросселирование 0 Па

Частотное регулирование Нет Мощность двигателя 0.23 кВт

Рабочий ток 1.16 A Напряжение 220 В

5. Гибкая вставка

Наименование
Вставка гибкая
ВГК-315

Предложенный технический вариант является ориентировочным, при запуске Заказа в производство необходимо обратиться в
службу технического сопровождения по адресу tech.support@ventart.ru.

График вентилятора притока

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК
Вентилятор

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Всасывание 36 44 57 65 65 60 62 49 69

Нагнетание 35 47 61 62 65 64 64 52 70

К окружению 36 45 46 48 50 51 45 34 55

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.5174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.5

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
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Расчет произвел: Тихомиров Борис (pto@ventart.ru)
Ответственный менеджер: Стручкова Елизавета (sale24@ventart.ru)
Объект/проект: Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9. Секция ГП 9.6“

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № VR26-012146-01 от 16.07.2026

Установка В9.6.1 (ID 6222014)

Серия ARN

Типоразмер 50-30

Вес 224 кг

Количество 1 шт

Соединение секций Стандартное

Сторона обслуживания Левая

Расположение Напольное

Длина установки 3506 мм

Опорная рама Нерегулируемая

Каркас Алюминиевый

Панели Zn / Zn

Толщина панели 25 мм

Веса секций

Секция Вес, кг

11738911/2 (Шумоглушитель) 64.86

11738911/3 (Вентилятор) 54.13

11738911/4 (Шумоглушитель) 64.86

11738911/5 (Пустая секция) 8.35

Гибкая вставка 1 1.8

Клапан 6 4.16

Козырек 5.57

Крыша 20.29

Итого 224

Приточный воздух

Свободный напор - Па

Производительность - м3/ч

Температура - ◦C

Скорость воздуха - м/с

Вытяжной воздух

Свободный напор 450 Па

Производительность 1525 м3/ч

Температура 20 ◦C

Скорость воздуха 2.82 м/с

Вытяжная часть

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.6174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.6

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026
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1. Гибкая вставка
Наименование ГВП 500*300

2. Шумоглушитель

Наименование SLS 50-30 Потери давления по воздуху 33.8 Па
Длина шумоглушащей вставки 1100 мм

3. Вентилятор

Наименование (N)RH28C (0.55/3000) Рабочее колесо (N)RH28C (0.55/3000)
Направление выхлопа По оси Двигатель АИР63B2
Резерв двигателя Нет Расход расчетный 1525 м3/ч
Мощность двигателя 0.55 кВт Напор свободный 450 Па
Напор расчетный 518 Па Количество полюсов 2
Расход фактический 1525 м3/ч Напор фактический 518 Па
Динамическое давление 21.5 Па Обороты фактические 2372 об/мин
Номинальный ток двигателя 1.4 A Рабочая частота 42 Гц
Тип Стандартный КПД 71.52 %
Мощность требуемая 0.31 кВт Частотное регулирование Да

4. Шумоглушитель

Наименование SLS 50-30 Потери давления по воздуху 33.8 Па
Длина шумоглушащей вставки 1100 мм

5. Пустая секция

Длина секции 400 мм

6. Воздушный клапан

Наименование КВП-500х300 Cкорость воздуха в клапане 2.8 м/с
Потери давления по воздуху 0.9 Па Расход воздуха 1525 м3/ч

7. Защитный козырек

Длина 150 мм

Предложенный технический вариант является ориентировочным, при запуске Заказа в производство необходимо обратиться в
службу технического сопровождения по адресу tech.support@ventart.ru.

График вентилятора вытяжки

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.7174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.7

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
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Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
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ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА
Шумоглушитель

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Вход воздуха 31 33 41 36 30 28 35 41 43
Выход воздуха 37 45 58 62 63 64 62 57 69

Вентилятор

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Всасывание 37.03 44.82 57.89 62.34 62.51 64.28 62.08 56.66 69
Нагнетание 39.80 48.95 60.94 67.09 72.71 71.58 68.93 60.90 77
К окружению 34.03 35.82 44.89 46.34 40.51 40.28 35.08 24.26 50

Шумоглушитель

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Вход воздуха 40 49 61 67 73 72 69 61 77
Выход воздуха 34 37 44 41 40 36 42 45 48

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.8174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.8

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
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Расчет произвел: Соловьев Антон

Ответственный менеджер: Стручкова Елизавета (sale24@ventart.ru)

Объект/проект: Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9. Секция ГП 9.6“

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № VR26-012146-01 от 16.07.2026

Установка В9.6.2 (ID 6222027)

Серия SystemR

Типоразмер 315

Вес 15 кг

Количество 1 шт

Соединение секций Стандартное

Длина установки 675 мм

Веса секций

Секция Вес, кг

Вставка гибкая ВГК-315 1.5

Вентилятор канальный ВК-315 8

Вставка гибкая ВГК-315 1.5

Клапан регулируемый с площадкой под электропривод KR 315 3.9

Итого 15

Приточный воздух

Свободный напор - Па

Производительность - м3/ч

Температура - ◦C

Скорость воздуха - м/с

Вытяжной воздух

Свободный напор 250 Па

Производительность 845 м3/ч
Температура 20 ◦C

Скорость воздуха 2.67 м/с

Вытяжная часть
1. Гибкая вставка

Наименование
Вставка гибкая
ВГК-315

174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.9174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.9
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2. Вентилятор

Наименование ВК-315 Рабочее колесо ВК-315

Расход расчетный 845 м3/ч Напор свободный 250 Па

Напор расчетный 254 Па Расход фактический 845 м3/ч
Напор фактический 254 Па Обороты фактические 1910 об/мин

Параметры электропитания 1/220/50 Дросселирование 0 Па

Частотное регулирование Нет Мощность двигателя 0.23 кВт

Рабочий ток 1.16 A Напряжение 220 В

3. Гибкая вставка

Наименование
Вставка гибкая
ВГК-315

4. Воздушный клапан

Наименование KR 315 Cкорость воздуха в клапане 2.7 м/с

Потери давления по воздуху 4.5 Па Расход воздуха 845 м3/ч

Предложенный технический вариант является ориентировочным, при запуске Заказа в производство необходимо обратиться в
службу технического сопровождения по адресу tech.support@ventart.ru.

График вентилятора вытяжки

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА
Вентилятор

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Всасывание 36 44 57 65 65 60 62 49 69

Нагнетание 35 47 61 62 65 64 64 52 70

К окружению 36 45 46 48 50 51 45 34 55
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ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДБОРА ДВ9.6.1 

проект 

заказ исполнитель Муханова Ксения Андреевна 

название: Многоквартирные жилые дома с объектами 

инфраструктуры, расположенные по адресу: Г. Екатеринбург, ул. 

Комбинатская. Жилой дом ГП-9. 

подпись: ____________________ 

дата: 13.07.2026 

Список вентиляторов 

1. ВРАН6-071-ДУ400-Н-00750/4-У1-1-П0-0

задано код: ВРАН6-071-ДУ400-Н-00750/4-У1-1-П0-0 характеристики Nу
*=6,37кВт M=48кг 

задача: прямая TOL=8,9% Dрк=710мм кпд=76,3% 

H=0м исполнение bвых=497мм кпдs=72,8% 

tв=20°C обл_прим: дымоудаление hвых=902мм Lw
вх=94дБ 

Q*=13800м3/ч вид: центробежный рабочая точка LwA
вх=87дБА 

dpсеть
вс=900Па констр: односторонний roв=1,2кг/м3 Lw

вых=94дБ 

dpсеть
нг=0Па лопатки: назадзагнутые Q=15030м3/ч LwA

вых=87дБА 

dpсеть=900Па компоновка: схема_1 pv=1120Па двигатель 

TOL*=20% климатическое исполнение: У1 psv=1068Па назв: AДМ132S4 

ERR*=-5% положение корпуса: П0 vвых=9,3м/с Ny=7,5кВт 

сеть_рег: нет исполнение: общепромышленный nрк=1455об/мин nдв=1455об/мин 

подобран режим работы: ДУ400 Nп=6,12кВт Iном=15,0А 

имя типа: ВРАН6-ДУ кожух: нет Nп0=6,12кВт Iпуск=104,9А 

Спектральные уровни звуковой мощности 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

на входе, дБ 79 88 91 82 81 79 69 66 

на выходе, дБ 79 88 91 82 81 79 69 66 

Дополнительное оборудование 

Комплект виброизоляторов КИВ407-04 

Соединитель мягкий СОМ 400-071 
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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДБОРА 

ВРАН6-071-ДУ400-Н-00750/4-У1-1-П0-0 

характеристики рабочая точка nрк=1455об/мин Lw
вх=94дБ Ny=7,5кВт 

Dрк=710мм Q=15030м3/ч Nп=6,12кВт Lw
вых=94дБ nдв=1455об/мин 

bвых=497мм pv=1120Па кпд=76,3% двигатель 

hвых=902мм psv=1068Па кпдs=72,8% назв: AДМ132S4 
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nрк=const,об/мин

кпд=const,%

Nу=const,кВт

Lw_вых=const,дБ
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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДБОРА 

Габаритные, присоединительные и установочные размеры 
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+7 (499) 322 32 10  noizzless.ru

Номер проекта PRO-069816

Наименование системы ДП9.6.1

Дата подбора 20.07.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-4,5-Е-04,00/2-КО-У1

График и технические данные

Исходные данные

Расход заданный L, тыс. м³/ч 8.0

Давление заданное P (полное), Па 700.0

Расчетные значения

Расход вентилятора L раб, тыс. м³/ч 8.38

Давление вентилятора P раб, Па 767.3

Назначение вентилятора ОВ

Конструктивное исполнение Н - общепромышленное

Климатическое исполнение вентилятора У1

Требуемая мощность, кВт 3.84

Скорость потока, м/сек 14.5

Исполнение серии КО

Электродвигатель вентилятора

Тип двигателя АИР100S2

Взрывозащита Нет

Количество фаз 3

Напряжение питания, В 380

Установочная мощность, кВт 4.0

Синхр. частота вращения вала, об/мин 3000

Степень защиты оболочки от окруж. среды
(по умолчанию)

IP 54

Класс эффективности электродвигателя
(по умолчанию)

IE 1

Габариты

ДхШхВ, мм 700x630x670

Масса, кг 46.0
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L, тыс. м³/ч
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Размеры, мм

D D1 D2 D6 D7 D8 d d1 d3 A

450 490 520 560 600 630 10 16 10 345

A1 B B1 L L2 H H2 h n n2

425 344 397 400 700 615 670 355 8 12
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Номер проекта PRO-069816

Наименование системы ДП9.6.1

Дата подбора 20.07.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-4,5-Е-04,00/2-КО-У1

Перечень подобранных комплектующих Кол-во Фотографии

Вставка гибкая кр. ВГ-450-Ф/Ф 1

Сетка защитная СЗ-560 1
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Номер проекта PRO-069816

Наименование системы ДП9.6.2

Дата подбора 20.07.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-5,6-Д-05,50/2-КО-У1

График и технические данные

Исходные данные

Расход заданный L, тыс. м³/ч 13.65

Давление заданное P (полное), Па 800.0

Расчетные значения

Расход вентилятора L раб, тыс. м³/ч 13.92

Давление вентилятора P раб, Па 831.9

Назначение вентилятора ОВ

Конструктивное исполнение Н - общепромышленное

Климатическое исполнение вентилятора У1

Требуемая мощность, кВт 5.26

Скорость потока, м/сек 15.5

Исполнение серии КО

Электродвигатель вентилятора

Тип двигателя АИР100L2

Взрывозащита Нет

Количество фаз 3

Напряжение питания, В 380

Установочная мощность, кВт 5.5

Синхр. частота вращения вала, об/мин 3000

Степень защиты оболочки от окруж. среды
(по умолчанию)

IP 54

Класс эффективности электродвигателя
(по умолчанию)

IE 1

Габариты

ДхШхВ, мм 750x780x820

Масса, кг 63.0

8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0

L, тыс. м³/ч
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800.0
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1,200.0

П
о

л
н

о
е

 д
а

в
л

е
н

и
е

, П
а

Размеры, мм

D D1 D2 D6 D7 D8 d d1 d3 A

560 600 630 710 750 780 10 16 10 430

A1 B B1 L L2 H H2 h n n2

510 394 447 450 750 745 820 430 12 16
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Номер проекта PRO-069816

Наименование системы ДП9.6.2

Дата подбора 20.07.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-5,6-Д-05,50/2-КО-У1

Перечень подобранных комплектующих Кол-во Фотографии

Вставка гибкая кр. ВГ-560-Ф/Ф 1

Сетка защитная СЗ-710 1
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Расчет произвел: Соловьев Антон
Ответственный менеджер: Стручкова Елизавета (sale24@ventart.ru)
Объект/проект: Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9. Секция ГП 9.6“

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № VR26-012146-01 от 16.07.2026

Установка ДП9.6.3 (ID 6221988)

Серия ARN

Типоразмер 50-25

Вес 125 кг

Количество 1 шт

Соединение секций Стандартное

Сторона обслуживания Правая

Расположение Напольное

Длина установки 3067 мм

Опорная рама Нерегулируемая

Каркас Алюминиевый

Панели Zn / Zn

Толщина панели 25 мм

Веса секций

Секция Вес, кг

11702118/3 (Пустая секция) 9.75

11702118/4 (Фильтр) 14.91

11702118/5 (Пустая секция) 11.91

11702118/6 (Электрический нагреватель) 25.67

11702118/7 (Вентилятор) 39.59

Гибкая вставка 1 1.6

Гибкая вставка 8 1.6

Клапан 2 3.32

Крыша 16.89

Итого 125

Приточный воздух

Свободный напор 350 Па

Производительность 675 м3/ч

Температура -30 ◦C
Скорость воздуха 1.5 м/с

Вытяжной воздух

Свободный напор - Па

Производительность - м3/ч

Температура - ◦C
Скорость воздуха - м/с
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Приточная часть

1. Гибкая вставка
Наименование ГВП 500*250

2. Воздушный клапан

Наименование КВП-500х250 Cкорость воздуха в клапане 1.5 м/с
Потери давления по воздуху 0.3 Па Расход воздуха 675 м3/ч

3. Пустая секция

Длина секции 400 мм

4. Фильтр

Тип фильтра Карманный G4 Скорость воздуха 1.5 м/с
Потери давления по воздуху 19.36 Па Фильтрующие вставки (N)50-25 G4, 1 шт.
Расход воздуха в секции 675 м3/ч

5. Пустая секция

Длина секции 550 мм

6. Электронагреватель

Наименование EHS-50-25/12 Требуемая мощность 7.91 кВт
Установленная мощность нагревателя 12 кВт Температура на входе -30 ◦C

Влажность на входе 80 % Температура на выходе 5 ◦C

Влажность на выходе 4.79 % Скорость воздуха в теплообменнике 1.5 м/с
Потери давления по воздуху 3.9 Па Конфигурация ТЭНов 12
Количество ступеней 1 Напряжение 400 В
Фазность 3

7. Вентилятор

Наименование (N)RH22C (0.55/3000) Рабочее колесо
Направление выхлопа По оси Двигатель
Резерв двигателя Нет Расход расчетный
Мощность двигателя 0.55 кВт Напор свободный
Напор расчетный 374 Па Количество полюсов
Расход фактический 675 м3/ч Напор фактический
Динамическое давление 10.3 Па Обороты фактические
Номинальный ток двигателя 1.4 A Рабочая частота
Тип Стандартный КПД
Мощность требуемая 0.11 кВт Частотное регулирование

(N)RH22C (0.55/3000) 
АИР63B2

675 м3/ч
350 Па
2
374 Па
2490 об/мин
44 Гц
65.52 %
Нет

8. Гибкая вставка
Наименование ГВП 500*250

Примечание Расход воздуха увеличен для подбора минимального типоразмера установки

Предложенный технический вариант является ориентировочным, при запуске Заказа в производство необходимо обратиться в
службу технического сопровождения по адресу tech.support@ventart.ru.
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График вентилятора притока

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК
Вентилятор

63 Гц, дБ 125 Гц,
дБ

250 Гц,
дБ

500 Гц,
дБ

1 кГц, дБ 2 кГц, дБ 4 кГц, дБ 8 кГц, дБ Полное,
дБ(А)

Всасывание 35.24 42.59 54.26 58.60 58.51 59.83 57.13 50.66 64

Нагнетание 36.75 46.30 57.26 61.67 67.26 68.34 63.17 56.06 72

К окружению 32.24 33.59 41.26 42.6 36.51 35.83 30.13 18.26 47
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Номер проекта PRO-069816

Наименование системы ДП9.6.4

Дата подбора 20.07.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-4,5-В-01,50/2-КО-У1

График и технические данные

Исходные данные

Расход заданный L, тыс. м³/ч 8.55

Давление заданное P (полное), Па 300.0

Расчетные значения

Расход вентилятора L раб, тыс. м³/ч 8.61

Давление вентилятора P раб, Па 304.1

Назначение вентилятора ОВ

Конструктивное исполнение Н - общепромышленное

Климатическое исполнение вентилятора У1

Требуемая мощность, кВт 1.4

Скорость потока, м/сек 14.9

Исполнение серии КО

Электродвигатель вентилятора

Тип двигателя АИР80A2

Взрывозащита Нет

Количество фаз 3

Напряжение питания, В 380

Установочная мощность, кВт 1.5

Синхр. частота вращения вала, об/мин 3000

Степень защиты оболочки от окруж. среды
(по умолчанию)

IP 54

Класс эффективности электродвигателя
(по умолчанию)

IE 1

Габариты

ДхШхВ, мм 700x630x670

Масса, кг 36.0

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

L, тыс. м³/ч

225.0

300.0

375.0

450.0

525.0

П
о

л
н

о
е

 д
а

в
л

е
н

и
е

, П
а

Размеры, мм

D D1 D2 D6 D7 D8 d d1 d3 A

450 490 520 560 600 630 10 16 10 345

A1 B B1 L L2 H H2 h n n2

425 344 397 400 700 615 670 355 8 12
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В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026
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Номер проекта PRO-069816

Наименование системы ДП9.6.4

Дата подбора 20.07.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-4,5-В-01,50/2-КО-У1

Перечень подобранных комплектующих Кол-во Фотографии

Вставка гибкая кр. ВГ-450-Ф/Ф 1

Сетка защитная СЗ-560 1
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174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.22174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.22

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Номер проекта PRO-072639

Наименование системы ДП9.6.5

Дата подбора 11.09.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-8,0-А-02,20/4-КО-У1

График и технические данные

Исходные данные

Расход заданный L, тыс. м³/ч 20.6

Давление заданное P (полное), Па 250.0

Расчетные значения

Расход вентилятора L раб, тыс. м³/ч 21.73

Давление вентилятора P раб, Па 278.3

Назначение вентилятора ОВ

Конструктивное исполнение Н - общепромышленное

Климатическое исполнение вентилятора У1

Требуемая мощность, кВт 2.2

Скорость потока, м/сек 12.1

Исполнение серии КО

Электродвигатель вентилятора

Тип двигателя АИР90L4

Взрывозащита Нет

Количество фаз 3

Напряжение питания, В 380

Установочная мощность, кВт 2.2

Синхр. частота вращения вала, об/мин 1500

Степень защиты оболочки от окруж. среды
(по умолчанию)

IP 54

Класс эффективности электродвигателя
(по умолчанию)

IE 1

Габариты

ДхШхВ, мм 960x1080x1125

Масса, кг 93.0

14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0

L, тыс. м³/ч

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

П
о
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н
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е

 д
а

в
л
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н
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е

, П
а

Размеры, мм

D D1 D2 D6 D7 D8 d d1 d3 A

800 840 870 1000 1050 1080 10 18 10 615

A1 B B1 L L2 H H2 h n n2

725 542 596 600 960 1025 1125 585 16 16
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174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.23

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Номер проекта PRO-072639

Наименование системы ДП9.6.5

Дата подбора 11.09.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-8,0-А-02,20/4-КО-У1

Перечень подобранных комплектующих Кол-во Фотографии

Вставка гибкая кр. ВГ-800-Ф/Ф 1

Сетка защитная СЗ-1000 1
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В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Номер проекта PRO-072639

Наименование системы ДП9.6.6

Дата подбора 11.09.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-8,0-А-02,20/4-КО-У1

График и технические данные

Исходные данные

Расход заданный L, тыс. м³/ч 20.6

Давление заданное P (полное), Па 250.0

Расчетные значения

Расход вентилятора L раб, тыс. м³/ч 21.73

Давление вентилятора P раб, Па 278.3

Назначение вентилятора ОВ

Конструктивное исполнение Н - общепромышленное

Климатическое исполнение вентилятора У1

Требуемая мощность, кВт 2.2

Скорость потока, м/сек 12.1

Исполнение серии КО

Электродвигатель вентилятора

Тип двигателя АИР90L4

Взрывозащита Нет

Количество фаз 3

Напряжение питания, В 380

Установочная мощность, кВт 2.2

Синхр. частота вращения вала, об/мин 1500

Степень защиты оболочки от окруж. среды
(по умолчанию)

IP 54

Класс эффективности электродвигателя
(по умолчанию)

IE 1

Габариты

ДхШхВ, мм 960x1080x1125

Масса, кг 93.0

14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0

L, тыс. м³/ч

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

П
о

л
н

о
е

 д
а

в
л

е
н

и
е

, П
а

Размеры, мм

D D1 D2 D6 D7 D8 d d1 d3 A

800 840 870 1000 1050 1080 10 18 10 615

A1 B B1 L L2 H H2 h n n2

725 542 596 600 960 1025 1125 585 16 16
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174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.25

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307



Номер проекта PRO-072639

Наименование системы ДП9.6.6

Дата подбора 11.09.2026

ID и Адрес объекта BLD-030713, Г. Екатеринбург, ул. Комбинатская. Жилой дом ГП-9.

Секция ГП 9.6

Подбор подготовлен

Номер телефона

E-mail

Номер страницы

Вентилятор

ВИОС-190-8,0-А-02,20/4-КО-У1

Перечень подобранных комплектующих Кол-во Фотографии

Вставка гибкая кр. ВГ-800-Ф/Ф 1

Сетка защитная СЗ-1000 1
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174-АР/25-1-9.6-ОВ2.ПР1 л.26

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ «Паритет. Регионы»
Руководитель проекта
Андрей Евгеньевич Беломестных
17.09.2026

id: 7607307
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